
+ -

L1 L2 L3 N PE

L1
L2
L3
N
PE

K1

Q1

7.

6.

5.

Inverter 
elosztó

N PE

GYŰJTŐSZEKRÉNY 
FELÉ

N PE

MT 5x10mm2

FRONIUS ECO 27.0-3-S
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FRONIUS SYMO 17.5-3-M

5. Inverter

6. AC túláram és zárlatvédelem (Q1)

3P, In=25 A, Iz=50 kA, gG(gL)

7. Leválasztó kapcsoló (K1)
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Ezen tervdokumentáció ZWCAD/CADPROFI számítógépes épületvillamossági tervezőrendszerrel készült.
A terv BUDA JÓZSEF tervező szellemi terméke,  szerzői jog védelme alá tartozik, másolása, bármilyen célú felhasználása csak a tervező hozzájárulásával lehetséges!
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